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От распределительного
коллектора с/о
T21=70°C

К распределительному
коллектору с/о
T11=95°C
Q=300 кВт
ΔР=2 бар

T4
Q=20 кВт

T3=70°C
Q=100 кВт
ΔР=1.8 бар

В1=5°C
P=2 бар

T1=150°C
P1=15 бар

T1=70°C
P2=2.5 бар


