
Новый отчет

Заказчик Баранников

Сосновая 21\1

Чайковский

Компания

Овчинников

Прибор t870-1

Заказ

2691103 Стандартный 34°Объектив:Серийный
№:

Контролер

Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:24:39

IR000068.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9339,5Точка измерения 1

-18,00,9321,2Точка измерения 2

-18,00,9315,3Точка измерения 3

Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:24:56

IR000069.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0
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Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9342,0Точка измерения 1

-18,00,9318,7Точка измерения 2

залПримечания:

Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:25:07

IR000070.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9341,9Точка измерения 1

-18,00,9339,8Точка измерения 2

-18,00,9331,6Точка измерения 3

залПримечания:

Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:27:51

IR000071.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9343,8Точка измерения 1

-18,00,9343,1Точка измерения 2
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ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9334,2Точка измерения 3

-18,00,9322,9Точка измерения 4

залПримечания:

Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:28:28

IR000072.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9350,5Точка измерения 1

-18,00,9336,5Точка измерения 2

кухняПримечания:

Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:29:24

IR000073.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9349,4Точка измерения 1

-18,00,9323,0Точка измерения 2

кухняПримечания:
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Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:33:47

IR000074.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9339,0Точка измерения 1

-18,00,9312,9Точка измерения 2

залПримечания:

Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:34:04

IR000075.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9339,6Точка измерения 1

-18,00,9330,1Точка измерения 2

-18,00,9316,7Точка измерения 3

-18,00,9313,0Точка измерения 4

залПримечания:
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Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:34:22

IR000076.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9340,1Точка измерения 1

-18,00,9330,3Точка измерения 2

-18,00,9316,2Точка измерения 3

-18,00,9313,6Точка измерения 4

кухняПримечания:

Графические
данные:

Дата:

Время:

Файл:

11.03.2018

12:37:13

IR000077.BMT

Коэффициент излучения:

Отраж. темп. [°C]:

0,93

18,0

Выделение изображений:

ПримечанияОтраж. темп. [°C]Излуч.Темп. [°C]Измеряемые объекты

-18,00,9343,9Точка измерения 1

-18,00,9341,1Точка измерения 2

-18,00,9319,3Точка измерения 3
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12.03.2018 ,

Овчинников
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