
Ду 65

TI PI

T1/T2

Из ИТП 1 2xДу65

Q= 300 кВт

q= 8,8 м3/ч

90/60 °C

dp= 5 кПа
Ду15

Д
у
 4

0

10 бар

200 л

~

TI TE

9
0
/
6
0
 °
C

6
0
/
8
0
 °
C

TIPITE

TIPI

18 л

Ду 50
Ду50

T11/T21

Вентиляция

Q= 100 кВт

TE

q=4.67 м3/ч, H= 5 m,

MAGNA1 32-100

Ду 20

q= 2,93 м3/ч;

kvs= 6,3 м3/ч;

dp=0,21 бар

Ду 40

Ду 40

T12/T22

Отопление

Q= 200 кВт

q= 5,9 м3/ч

90/60 °C

PI

Ду40

~

TITE PI

Д
у
 2

5

TI

PI

Ду 40

80°C

100 л

PI

Ду 40

Ду 25

q= 5,9 м3/ч;

kvs= 10 м3/ч,

dp=0,35 бар,

TE

Комнатный

датчик

температуры

Ду15

q=5.9 м3/ч, H= 7 м,

MAGNA3 32-120F

Ду 65

Ду15

Ду15

Ду15

Ду15

Ду15

Ду15

Ду 25

6 бар

Ду 40

Ду 25

Ду 25

Д
у
 4

0

Ду15

Ду15 Ду15

Ду 50

Ду 50

Ду 25

Ду 25

Ду 20

Ду 20 Ду 20

q=4.39 м3/ч, H= 6 м,

MAGNA1 32-100
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